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Zakaznik - objednavatel’ skisok

(on?éﬁg?;: :::é) :ifmsaisr\(cl)ssgogﬂ 05801 Poprad Wtun provatis: vrory: 16.02.2022
Odosielatel" VaK SERVIS Poprad, Datum vykonania skisok od: 16.02.2022
Zmluva | objednavka: OV-220001 do: 22,02.2022
Zakazka (Gislo a oznaCenie):  22-01310 Datum vyhotovenia protokolu:  22.02.2022
Vzorku odobral: Peskova, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1

Udaje o vzorke

Lab. ¢islo vzorky |22-002884 Protokol o odbere vzorky | PES/PV/22/008
Oznacenie vzorky | Udol - siet

Typ vzorky Vody pitné

Vyhlasenie suladu / nestladu vysledkov skusok s poziadavkami
Testovana vzorka vody

VYHOVUJE
poziadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 247/2017 Z.z. a Vyhladky Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 97/2018 Z.z.

= Vyhlasenie stladu/nestladu sa uvadza na zaklade poZiadavky zékaznika a bolo vytvorené na zéklade porovnania vysledkov skusok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 247/2017 Z.z. z 9.oktobra 2017, ktorou
sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani
pitnou vodou a vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR €. 97/2018 Z.z. z 19, marca 2018, ktorou sa meni a dopliia Vyhlaska MZ SR ¢.
247/2017 Z.z.

= Privyhlaseni stladu/nestladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zakaznikom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba ako celok, East' protokolu len so suhlasom laboratéria.

Uvedené vysledky sa tykaju len testovanej vzorky a nenahradzaji schvalenie skidaného predmetu prisludnym organom.

Ak vzorku dodal zakaznik, laboratorium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahuji na vzorku, ako bola prijata.
Laboratorium nezodpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mdzu mat' vplyv na platnost vysledkov.

Miesto vykonu skiok (okrem terénnych a subdodavok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavi.

Skusobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat vysledky ski$ok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované st iba pisomne podané reklaméacie.

Schvalil a za spravnost' protokolu zodpoveda :  Mgr. Tatiana Antolova, Vedica LVSM
Datum: 22.02.2022
Protokol dostane: ~ VaK SERVIS, s.r.o.
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Vysledky skusok
Fyzikalno-chemické parametre
St/ | Mot || Veerw | e | SO | ooty s | Vi | iy
absorbancia (254nm,1cm) - 0.080 0.033 15 % Spektrofoto | STN 757380 (IP 2.15) | vyhovuje A
aménne idny (NH4) mg/l 0.50 0.08 20 % Spektrofoto IP2.34 vyhovuje A
farba mgPt/ 20.0 <5 Viz kolor Pt ;SBE’;')EN L vyhovuje A
dusiénany (NO3) mg/l 50.0 3.10 10 % Spektrofoto IP 2.34 vyhovuje A
dusitany (NO2) mg/l 0.50 <0.01 Spektrofoto o 52132;3)7 o vyhovuje A
vol'ny chiér (CI2) mg/l 0.30 0.18 20 % Spektrofoto IP6.2.1 vyhovuje TA
chemicka spotreba kyslika STN EN ISO 8467 (IP :
manganistanom CHSK(Mn) mg/l 3.0 1.28 20 % OA 23) vyhovuje A
prahova hodnota chuti IP2.24 (STNEN
(TFN) - - <1 - Senzor. 1622) A
vodivost’ mS/m 125.0 37.00 5% Kondukt wIN E;If ;)8 bt vyhovuje A
Mn mg 0.05 0.002 8% | aesice | PR O | whowie | A
prahové hodnota pachu IP2.24 (STNEN
(TON) - <1 - Senzor. 1622) A
pH pri T=19,9°C : 65-95 80 5% Potenc. | 5™ 02T | wyhowie | A
zakal FNU 5.0 1.30 20% | Nefelometria € 2'2?(08;%'“ s vyhovuje A
Fe mg! 0.20 0.054 5% | AESICP | "18“1{198221)5"‘ BO1 wyhowje | A
teplota © 45 19% Teplomer P 5.27.33 ?(;TN 75 T
Za spravnost vysledkov zodpoveda : Mgr. Tatiana Antolova, vedica LVSM
Mikrobiologické parametre
Meracia Vysledok Neistota Skasobna ; i Vyhlasenie | Typ
Skuska / parameter jednotka Limit skiskhy ki metoda Metodicky predpis sikidii shih
Pocet koliformnych baktérii | KTJ/100ml 0 0 - Kultivagna F 3 Ezobgg%m )E N vyhovuje A
Pocet Enterokokov KTJ/100ml 0 0 - Kultivaéna F P E?;a}ggg)m vyhovuje A
Pocet baktérii Escherichia ’ IP7.2b, (STN EN '
coli KTJ/100ml 0 0 - Kultivatna F IS0 9308-1) vyhovuje A
Pocet kultivovatelnych A ; IP7.32,(STNEN ;
mikroorganizmov prl 36 °C KTJ/ml 50 7 40 % Kultivatna 150 6222) vyhovuje A
Pocet kultivovatefnych e IP7.32,(STN EN ;
mikroorganizmov pri 22 °C KTJAml 200 24 40 % Kultivagna 1S0 6222) vyhovuje A
Clostridium , IP7.8a, (STNEN ,
perfringens(vratane spér) KTJ/A00mI 0 0 - Kultivaéna F IS0 14189) vyhovuje A
Za spravnost vysledkov zodpoveda : MVDr, Eva Ferentakova, vedica LMMP
Biologické parametre
Meracia Vysledok Neistota Skusobna ; ; Vyhlasenie Typ
Skilsks/ parsmetet jednotka Ll skisky merania metéda MIRASicHS Prep stladu skasky
Abiosestén % 10 4 0% | Mikroskop | STV 7157717)12 P wyhowie | A
Zivé organizmy Jedince/ml 0 0 Mikroskop STN 7?5772?)11 (P vyhovuje A
Mitve organizmy Jedince/ml 30 0 Mikroskop STN 7?57727)11 Ly vyhovuje A
Vlaknité baktérie (okrem
Zelezitych a manganovych Jedince/ml 0 0 - Mikroskop SINESTTHF vyhovuje A
baktérii) 17.2)
Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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: Meracia Vysledok Neistota Skasobna 2 Vyhlasenie | Typ
‘ Skaska | parameter jednoth Limit shudky werle HatiA Metodicky predpis siladu_ | skisky
LMikromycéty Jedince/ml 0 0 - Mikroskop =N 7157727)” (P vyhovuje A
Zelezité a manganoveé : STN757711 (IP .
baktérie % 10 0 | - Mikroskop 17.2) vyhovuje A

Za spravnost vysledkoy zodpoveda : RNDr. Eva Téthova, vedica LBM

Skusobné metody
Skratka metédy ] Nazov metody —]
AES-ICP Atémova emisn4 spektrometria s indukéne viazanou plazmou
Kondukt Konduktometria
Kultivaéna Kultivaéna metéda
Kultivaéna F Kultivana metada po filtragii
Mikroskop Mikroskopia
Nefelometria Nefelometria
OA Odmema analyza
Potenc. Potenciometria
Senzor. Senzorické hodnotenie
Spektrofoto Spektrofotometria
Teplomer Meranie teplomerom
Viz kolor Vizualna kolorimetria

PouZité skratky: IP - Interny predpis

Typ skusky: A - akreditovan, N - neakreditovana, T - terénna, § - subdodavka (externa sluzba)

Neistota merania predstavuje relativnu rozsirend neistotu z vysledku skasky, koeficient roz&irenia k=2.
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