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Zakaznik - objednavatel skusok

Udaje o vzorke

01.02.2023

01.02.2023

07.02.2023

07.02.2023
1

Lab. ¢islo vzorky | 23-002013 Protokol o odbere vzorky | PES/PV/23/008
Oznacenie vzorky | Udol - siet - MS
Typ vzorky Vody pitné

24712017 Z.z.

Vyhlasenie saladu / nestladu vysledkov skusok s poziadavkami
Testovana vzorka vody

VYHOVUJE

poZiadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR €. 247/2017 Z.z. a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR €. 97/2018 Z.z.

»  Vyhlasenie slladu/nesuladu sa uvadza na zaklade poziadavky zakaznika a bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skasok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR €. 247/2017 Z.z. z 9.oktébra 2017, ktorou
sa ustanovujl podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani
pitnou vodou a vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR €. 97/2018 Z.z. z 19, marca 2018, ktorou sa meni a dopliia Vyhlaska MZ SR €.

= Pri vyhlaseni sGladu/nesuladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zakaznikom.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol mbZe byt reprodukovany iba ako celok, cast protokolu len so sthlasom laboratéria.

Uvedené vysledky sa tykaju len testovanej vzorky a nenahradzaju schvalenie skudaného predmetu prislusnym organom.
Ak vzorku dodal zakaznik, laboratorium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - vysledky sa vztahujl na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informéacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mozu mat vplyv na platnost’ vysledkov.
Miesto vykonu skisok (okrem terénnych a subdodavok) je totozné s adresou uvedenou v zahlavi.

Skusobné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Reklamovat vysledky skisok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované si iba pisomne podané reklamacie.

Schvalil a za spravnost’ protokolu zodpoveda :  Mgr. Tatiana Antolova, Vediica LVSM

Datum:

07.02.2023

Protokol dostane: VaK SERVIS, s.r.o.

Tel.. +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Protokol o skuske ¢.: 23/01703 o
Vytlaok: 2 z
Vysledky skisok
Fyzikalno-chemické parametre
; Meracia Pt ; 2 Skasobna e - Vyhlasenie Typ
Skuska | parameter jednotka Limit Vysledok skisky ekbida Metodicky predpis SGledu skiiky
absorbancia (254nm, 1cm) ; 0.080 0016 Spektrofoto | STV 72517;60 Pl whowie | A
amonne iony (NH4) mg/| 0.50 0.07 Spektrofoto IP2.34 vyhovuje A
farba mgPY 20,0 <5 Vizkolor | 2% 5,%;';')5“ SO yyhowuie A
dusicnany (NO3) mg! 50.0 233 Ic I 2-”15%25“ SO yyhovuje A
dusitany (NO2) mg! 0.50 <0.05 ic ¥ 2'1715%25“ SO 1 yyhowuje A
volny chlér (CI2) - mg/l 0.30 0.30 Spektrofoto IP6.2.1 vyhovuje TA
chemicka spotreba kyslika STN EN ISO 8467 (IP :
‘manganistanom CHSK(Mn) mg/l 3.0 0.50 OA 23) vyhovuje A
prahova hodnota chuti (TFN) <1 Senzor. . 2.226(252;)TN o - A
vodivost mSim 1250 44.20 Kondukt | STME %saa 1 vyhowie | A
Mn mgl 005 0.002 aesice | P ‘,ggb‘ﬁg‘f” whowie | A
prahova hodnota pachu (TON) - <1 Senzor. > 2'2: B(Z%N W A
pH pri T=22,3°C . 65-95 77 Potenc. | STV '521‘8523 P 1 whowije | A
zakal FNU 50 0.72 Nefelometria | ' 2'247“?;7‘*_'1?“ SO 1 whovie | A
Fe mgl 0.20 0.040 agsicp | P1a% QSBEZ')EN vyhovuje A
teplota °C 59 Teplomer | " C4atel 0 TA
Za spravnost vysledkov zodpoveda : Mgr. Tatiana Antolova, vedica LVSM
Mikrobiologické parametre
i 5 : : Skusobna PR laseni T
Ska$ka [ parameter jr:;i‘t:kaa Limit Vysledok skasky ml:msd: Metodicky predpis V\;hm: :: <4 ok :Epky
. ) . e S IP7.2b, (STNEN ;
ftffat koliformnych baktérii KTJ/100ml 0 0 Kultivagna F 180 9%084 ) vyhovuje A
X e IP7.4a, (STNEN :
Lliocet Enterokokov KTJ/A00mI 0 0 Kultivatna F IS0 7899-2) vyhovuje A
. i R il i IP7.2b, (STNEN .
Pocet baktérii Escherichia coli KTJ/100m! 0 0 Kultivatna F IS0 9308-1) vyhovuje A
Pocet kultivovatefnych sty IP7.32,(STNEN :
mikroorganizmov pri 36 °C KTJ/ml 50 0 Kultivaéna IS0 6222) vyhovuje A
Pocet kultivovatelnych T IP7.32,(STNEN :
‘mikroorganizmov pri 22 °C KTJ1Mml 200 0 Kultivatna IS0 6222) vyhovuje A
Clostridium perfringens(vratane — IP7.8a, (STNEN ;
spor) KTJ/100ml 0 0 Kultivaéna F IS0 14189) vyhovuje A
Za spravnost vysledkov zodpoveda : Ing. Zuzana Kolcunova, zastupca LMMP
Biologické parametre
; Meracia = " : Skasobna o i Vyhlasenie Typ
Skiaska / parameter jednotka Limit Vysledok skusky Headda Metodicky predpis sildy skidky
Abioseston % 10 4 Mikroskop | STN 7157717)12 Pl whowie | A
Zivé organizmy Jedince/m 0 0 Mikroskop | STN 7157727)1 TP | whovie | A
Mrtve organizmy Jedince/ml 30 0 Mikroskop ST 7157727)11 ie vyhovuje A
Vlaknité baktérie (okrem
Zelezitych a manganovych Jedince/ml 0 0 Mikroskop &N 7157727 e vyhovuje A
baktérii) 2)
Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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; Meraci e 5 . Skusobna - " Vyhlaseni T
Skuska | parameter je:t::(t::t: Limit Vysledok skusky ml:a.tg d:a Metodicky predpis ysm:;;"e At ::k
Mikromycéty Jedince/ml 0 0 Mikroskop STN 7157727}11 4 vyhovuje A
Zelezité a manganové baktérie % 10 0 Mikroskop L 7157727)11 (1P vyhovuje A
Za spréavnost vysledkov zodpoveda : RNDr. Eva Tathova, veduca LBM
Skusobné metody
Skratka metody Nazov metody
AES-ICP Atomova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
IC l6nova chromatografia
Kondukt Konduktometria
Kultivagna Kultivatna metoda
Kultivacna F Kultivacna metoda po filtracii
Mikroskop Mikroskopia
Nefelometria Nefelometria
0OA Odmerna analyza
Potenc. Potenciometria
Senzor. Senzorické hodnotenie
Spektrofoto Spektrofotometria
Teplomer Meranie teplomerom
Viz kolor Vizualna kolorimetria
Pouzité skratky: [P — Interny predpis
Typ skusky: A - akreditovana, N - neakreditovana, T -terénna, S - subdodavka (externa sluzba)
Neistoty merania pre véetky skusky si k nahliadnutiu v skusobnom laboratériu.
* kK
Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk . www.elsrosk




